
HLAVNÍ PŘÍVOD VODY 5/4"
ODHADOVANÁ TRASA

VĚTEV Č. 8
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

PŮDORYS 1.NP - NÁVRH

T:1/2"
S:1/2"

HLAVNÍ PŘÍVOD VODY 5/4"

ODHADOVANÁ TRASA

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY -

BOJLER

BOJLER

BOJLER

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15

A 1x VODOMĚR DN 15

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15

A 1x VODOMĚR DN 15

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15
A 1x VODOMĚR DN 15

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15
A 1x VODOMĚR DN 15

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15
A 1x VODOMĚR DN 15

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA 2xKU DN 15
A 1x VODOMĚR DN 15

VĚTEV Č. 1 DO PRODEJNÍ JEDNOTKY Č.1
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 2 DO BYTU Č.1
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 3 DO BYTU Č.2
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 4 DO PRODEJNÍ JEDNOTKY Č.2
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 5
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 6 DO BYTU Č.3
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 7 DO BYTU Č.4
1" PLASTOVÉ POTRUBÍ
VEDENO ZAVĚŠENÍM
POD STROPEM 1.PP
PO STOUPACÍ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 9
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 12
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

1/2"

1/2"

1"

1"

1/2"

1/2" 1/2"

1"

1"

1"

T:3/4"
S:1"

T:3/4"
S:1"

T:3/4"
S:1"

T:3/4"
S:1"

T:1/2"
S:1/2"

T:1/2"
S:1"

T:1/2"
S:1/2"

T:3/4"
S:1"
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T:1/2"
S:1"

T:1/2"
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1/2" 1/2"

VĚTEV Č. 11
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 13 - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

VĚTEV Č. 10
1" STOUPAČKA PLASTOVÉ POTRUBÍ

PRODEJNÍ
JEDNOTKA Č.1

PRODEJNÍ
JEDNOTKA Č.2

BYT Č.1 BYT Č.2

BYT Č.3
BYT Č.4

VODOMĚRNÁ SESTAVA

NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ

ROZVOD VODY

HLAVNÍ PŘÍVOD VODY 5/4"

ODHADOVANÁ TRASA

SCHÉMA "B"

VŠ

ZA VODOMĚREM BUDOU PONECHÁNY
STÁVAJÍCÍ ROZVODY

NAVRŽENÉ SÍTĚ
VODOVOD - PLASTOVÉ POTRUBÍ, IZOLACE

VODOVOD - PLASTOVÉ POTRUBÍ TEPLÁ VODA, IZOLACE

POZNÁMKA:
- V KAŽDÉM BYTĚ PROVÉST PŘÍPRAVU PRO NAPOJENÍ PRAČKY OSAZENÍM
PRAČKOVÉHO VENTILU - POLOHA DLE DOHODY S NÁJEMNÍKEM BYTU - BUDE
ZAŘAZENO DO ROZPOČTU
- VEŠKERÁ STAVEBNÍ SCHÉMATA BUDOU UPŘESŇOVÁNA NA STAVBĚ DLE
SKUTEČNÉHO STAVU A SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KONSTRUKCÍ!
OD STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NEBYLA ZACHOVÁNA ŽÁDNÁ DOKUMENTACE
A TRASY JSOU ORIENTAČNÍ.

SCHÉMA "B"

FAKTURAČNÍ VODOMĚR

NAVRŽENÉ VYSTROJENÍ VŠ

HLAVNÍ PŘÍVOD VODY 5/4"
ODHADOVANÁ TRASA
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REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ
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