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LEGENDA MISTNOSTI

1.PP
0.01 | 3ATNA
0.02 | SPRCHA
0.03 | PISOAR
0.04 | wc
0.05 | CHODBA
0.06 | KANCELAR

GARAZE

STAVAJIC] VETEY VYTAPEN BUDOV Al, A2

-3,200 = 1.PP

LEGENDA MEDIi

VYTAPEN! - VODA

v
PITNA VODA
ODPADNI VODA

80/60°C, PRETLAK 200-300 kPa
50-60°C, PRETLAK 0,6 MPa
10-15°C, PRETLAK 0,3-0,6 MPa
SPLASKOVA (MESTSKA)

LEGENDA HLAVNICH ZNACEK

TOPNA VODA - PRIVOD POD STROPEM

TOPNA VODA - PRIVOD
TOPNA VODA - VRAT

TOPNA VODA - VRAT POD STROPEM

LEGENDA HLAVNICH ZNACEK

PITNA STUDENA VODA 10-15°C

TEPLA (UZITKOVA) VODA 50-60°C

CIRKULACE TV - CTY 45-55°C

0STATN VODA SRAZKOVA POVODNI INSTALACE PRO VY TAPENT ————>——  KANALIZACE - SPLASKOVA
CHLADIVO NENTNAVRHOVANG L —e MISTO PRIPOJENI TELESA NEBO JINEHO ZARIZEN( “E————F  VZDUCHOTECHNIKA, PEVNE POTRUBI
EXTERIER TE = -15°C, POLOHA NECHRANENA STOUPACI POTRUBI (PROCHAZI JINYM PODLAZIM) e VZT, OHEBNE POTRUB(
o STOUPACI POTRUBI (NEPROCHAZI JINYM PODLAZIM) o ) L L
DNO (200) VWEKA INSTALACE NAD PODLAHOU /mm/ PRIPOJEN] ZARIZOVACIHO PREDMETU
DNO -0,900 VYSKA INSTALACE POD/NAD UROVNI 0,000 /m/ EL. 0S0USEC
DN 22 SVETLOST POTRUBI - OCEL KOS NA ODPADKY
PPR ¢ 32x4,4  VNEJSI PRUMER/TL. STENY - PLAST ) T
5 28x1.2 NEREZ PRO UT (14301, 1.4521) ZASOBNIK UTEREK
TH TERMOSTATICKA HLAVICE - PODHLED S MINERALNIMI KAZETAMI 600 x
RV ROHOVY VENTIL RADIATOROVY o 600 mm, V1.PP SV =2 750 mm
ZRUS ROMOVE DVOJSROUBENT UZAVIRAC] TIZ (del T40K) TEPELNA IZOLACE TLODN (DO DN 40)
PUS PRIME UZAVIRACI SROUBENI
P-VKM& TELESO OCELOVE DESKOVE, SPODN{ PRIPOJEN( TIZ (del T20K) TEPELNA IZOLACE TL O DN/2 (DO DN 40)
VICEPOLOHOVE, HLADKA CELN{ DESKA
P-K TELESO OCELOVE DESKOVE, BOCNI PRIPOJEN{
HLADKA CELN{ DESKA
P-RK TELESO OCELOVE DESKOVE, BOCN[ PRIPOJEN]
PRO REKONSTRUKCE, HLADKA CELN{ DESKA
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